
Информация о несчастных случаях со сторонними лицами, 
произошедших в ДЗО ПАО «Россети» с 28.04.2018 по 26.05.2018 

 
28.04.2018 несчастный случай со сторонними лицами в филиале  

ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Ингушэнерго (г.Назрань Республики 
Ингушетия) 

Место несчастного случая: пролет опор №№ 18-19, вблизи опоры № 18 

ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС-110 кВ Назрань, находится рядом со строящимся 

коммерческим объектом. 
Обстоятельства несчастного случая: 
28.04.2018 в 10:59 диспетчеру ОДГ Назрановского РЭС поступило 

сообщение по телефону от службы 112 о несчастном случае со сторонними 

лицами в г. Назрани Республики Ингушетия. Диспетчер ОДГ передал 

информацию о несчастном случае диспетчеру ЦУС, начальнику Назрановского 

РЭС и главному инженеру Ингушэнерго. 
По видеозаписи с камеры видеонаблюдения, расположенной на здании 

напротив, установлено, что 28.04.2018 в 10:55 два человека Г. и Д. производили 

работы по устройству кровли на строящемся коммерческом объекте. Работы 

производились в непосредственной близости от провода фазы «С» ВЛ 10 кВ Ф-
7 ПС Назрань на расстоянии 0,25-0,3 м. Д. и Г. производили крепление «конька» 

на дом шуруповертом. Д. пытался прикрепить «конек», но у него не получилось, 

тогда шуруповерт взял Г. и перекинул руку через провод фазы «С» ВЛ 10 кВ. 

Приблизив руку к проводу на расстояние менее допустимого, Г. был поражен 

электрическим током и упал вниз головой с высоты порядка 8 метров. 
Находящийся в контакте с ним Д. также попал под действие электрического 

тока и повис телом на проводе. После отключения ВЛ 10 кВ Ф-7 на ПС Назрань 

Д. также упал на землю. Очевидец с соседней АЗС позвонил в службу 112 и 

вызвал скорую помощь. Служба 112 сообщила о несчастном случае в ОДГ 

Назрановского РЭС. Прибывшие медработники отвезли обоих пострадавших в 

Республиканскую больницу в г. Назрани, где Г. скончался от полученных 

повреждений при падении, а Д. сразу отправили на операцию, стояние тяжелое. 
Работы по строительству производились незаконно, по факту обращения 

Назрановским РЭС Ингушэнерго, администрацией г. Назрани было вынесено 

постановление от 19.04.2018 об отмене ранее выданного разрешения на 

строительство от 20.05.2015 № 06 302 000 23-2015. 
Причины несчастного случая: 
1. Нарушение владельцем строящегося объекта ст.9.8 КоАП РФ 

«нарушение охранной зоны электрических сетей свыше 1000 В» и ст. 9.5. КоАП 

РФ «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в 

эксплуатацию». 
2. Нарушение п.10 Правил охраны электрических сетей, размещенных 

на земельных участках, в части запрета осуществления любых действий, 

которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 

хозяйства, в том числе привести к их повреждению или повлечь причинение 



вреда жизни, здоровью граждан в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ 24.02.2009 № 160 (в ред. от 05.06.2013 № 476). 

3. Нарушение пострадавшими требований предупреждающих знаков и 

плакатов и приближение к токоведущим частям на расстояние менее 

допустимого. 
 

 
Место несчастного случая 
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Место НС и расположение в пролете опор №№18-19 

 
Место НС вид от опоры №19 



29.04.2018 несчастный случай с ребенком на ПС 35/6 кВ «Кречевицы» 

в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» - Новгородэнерго, ПО 
«Ильменские электрические сети». 

Место несчастного случая: 
ПС 35/6 кВ «Кречевицы» (далее ПС), линейный разъединитель 35 кВ 

ВЛ 35 кВ Кречевицкая-2. ПС имеет по периметру сплошное бетонное 

ограждение высотой 2 м 70 см. В ограждении имеются въездные двустворчатые 

металлические ворота высотой 2 м 50 см. В левой створке ворот имеется 

входная металлическая дверь. На момент происшествия входная дверь в створке 

ворот была закрыта на механический навесной замок. Под воротами имелся 

проем с расстоянием от земли до нижней кромки въездных ворот около 30 см. 
Обстоятельства несчастного случая: 
По предварительной информации, 29.04.2018 девочка-подросток (11 лет), 

играя с другими детьми в прятки, проникла на территорию ПС, сумев проползти 

под въездными воротами, затем, поднявшись по металлической стойке на раму 

разъединителя 35 кВ ВЛ Кречевицкая-2, коснулась головой верхнего 

оголовника изолятора разъединителя фазы «С» в сторону линии и была 

поражена электрическим током, на верхнем оголовнике изолятора обнаружены 

следы перекрытия. В 20:41 на ПС 330 кВ Новгородская зафиксировано 

отключение ВЛ Кречевицкая-2 действием 2 зоны ДЗ и МТЗ 2 ступени с 

успешным АПВ. 
Пострадавшую обнаружила подруга, после чего её госпитализировали в 

Детскую областную клиническую больницу г. Великого Новгорода. Состояние 

пострадавшей тяжелое. 
Причины несчастного случая: 
1. Отсутствие ограждающих конструкций в нижней части ворот или 

планировки грунта под воротами, препятствующих проникновению 
(Информационное письмо от 19.05.2016 № ГВ/53/293 «О несчастных случаях с 

детьми и подростками», Приказ ОАО Россети от 16.09.14 № 179, п. 2 указаний 

по совершенствованию работы ДЗО). 
2. Отсутствие на ограждении ПС знака безопасности «Не влезай, 

убьет!» формы, установленной Стандартом организации СТО 34.01-24-001-2015 
«Единый контент и стиль информационного сопровождения профилактики 

электротравматизма в электросетевом комплексе», утвержденным 

распоряжением ПАО «Россети» от 04.10.2016 № 422р (Распоряжение 

ПАО «Россети» от 01.12.2016 № 519р, п. 1.3). 
3. Неудовлетворительный осмотр электроустановок, при проведении 

осмотров (13.04.2018 и 30.04.2018) не выявлена возможность 

несанкционированного проникновения на объект через неогражденный проем 

под воротами (Приказ ОАО Россети от 16.09.2014 №179, приложение, п. 2, «О 

повышении эффективности работы по предупреждению случаев 

электротравматизма сторонних лиц на объектах ДЗО ОАО «Россети»). 
4. Самовольное проникновение в электроустановку и приближение к 

токоведущим частям на расстояние менее допустимого. 



  
Место несчастного случая на плане местности 

 

 
Общий вид въездных ворот ПС 

ПС 35/6 кВ Кречевицы  

Проем под воротами 
на территорию ПС 



 
Место НС. Линейный разъединитель 35 кВ ВЛ Кречевицкая-2. 

 
 



 
 

 
Место прикосновения и следы перекрытия на верхнем оголовнике изолятора фаза «С» 

Место 

прикосновения 

Место 

прикосновения 
 



29.04.2018 несчастный случай с подростком в ПАО «ТРК» на 

ВЛ 110 кВ С-6 ПО Центральные ЭС ПАО «ТРК». 
Место несчастного случая: 
Опора № 10 двухцепной ВЛ-110 кВ Восточная – Западная с отпайками I и 

II цепь (С-5/С-6). Опора № 10 металлическая анкерная угловая, установлена на 

границе промзоны и зоны лесонасаждений на окраине города Томска. 
Обстоятельства несчастного случая: 
Группа подростков в возрасте 13-15 лет (15-20 человек) проводила 

свободное время в охранной зоне ВЛ-110 кВ С-6 около опоры № 10. Один из 

них поднялся до верха опоры со стороны лесонасаждений (цепи II С-6) и, 
спустившись до нижней траверсы, приблизился на недопустимое расстояние к 

проводу шлейфа фазы «С», от действия возникшей электродуги на 

пострадавшем загорелась одежда и он упал на землю. От горящей одежды 

пострадавшего загорелась сухая трава вокруг опоры.  
Вся группа подростков разбежалась с места происшествия. Сторож 

производственной базы ООО «Промдеталь» находился в 100 м от опоры через 

линию железной дороги и, увидев произошедшее, подбежал к пострадавшему 

подростку и оттащил его от места возгорания в сторону лесонасаждений. Он же 

вызвал МЧС. 
В 17:00 диспетчеру ЦУС ПАО «ТРК» поступило сообщение по телефону 

от диспетчера ЕДДС г. Томска о возгорании под ВЛ-110 кВ С-5/С-6. К моменту 

прибытия работников ПАО «ТРК», на месте происшествия работала полиция, 

медицинской бригадой была констатирована смерть пострадавшего. Возгорание 

сухой травы вокруг опоры было потушено подразделением МЧС. 
При осмотре места происшествия установлено: 
Знак безопасности установлен, диспетчерские наименования обеих цепей 

и номер опоры (№ 10) нанесены. Вокруг опоры на расстоянии 50-80 м выгорела 

сухая трава. На расстоянии 3 м от опоры проходит грунтовая тропинка, 

пересекающая трассу ВЛ и уходящая в лесонасаждения. В 50 м от опоры в 

лесонасаждении следы регулярных пикников: лежащие бревна, кострища, 

бытовой мусор. У опоры на земле под проводами II цепи фрагменты 

обгоревшей ткани. 
Провода ВЛ-110 кВ С-6 (II цепь) смонтированы со стороны внешнего угла 

металлической анкерной угловой опоры, расположение фаз вертикальное. 

Расстояние (в свету) от провода шлейфа нижней фазы (фазы С) до тела опоры 

более 1м. Расстояние от нижнего провода до поверхности земли визуально 

более 10 метров. 
Причины несчастного случая: 
1. Пренебрежение пострадавшим информацией знаков безопасности, 

самовольный подъем на опору и приближение к токоведущим частям на 

расстояние менее допустимого. 
 
 

 
 



 
Схема прохождения ВЛ 110 кВ с обозначением места НС 

 
Общий вид опоры №10 со стороны железной дороги 

Место происшествия: 
Опора № 10 

двухцепной ВЛ-110 кВ 

С-5/С-6 



 
 

 
Площадь опоры № 10 с выгоревшей травой 

 



29.04.2018 несчастный случай со сторонним лицом в АО 

«Дагестанская сетевая компания» на КТП-10/0,4 кВ № 3-4-40 ВЛ-10 кВ №3 

от ПС 35/10 кВ Уркута в с. Мускили. 
Место несчастного случая: 
КТП-10/0,4 кВ № 3-4-40 ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 кВ Уркута, 

расположено территориально в 38 км от базы Дахадаевского РЭС, в 5-6 м от 

дороги внутри села Мускили. Замки на дверцах, диспетчерское наименование и 

знаки безопасности присутствуют, читаемые. Установленное сетчатое 

ограждение было демонтировано ранее неизвестными лицами. 
В селе Мускили расположено 5-6 хозяйств, в которых 3-4 года никто не 

проживает. Периодически, для поддержания порядка, приезжают 

домовладельцы. Для исключения потерь холостого хода трансформатора, 
работниками РЭС были сняты предохранители КТП на стороне 10 кВ, 

разъединитель 10 кВ оставался включенным. 
Обстоятельства несчастного случая: 
29.04.2018 в Мускили для присмотра за домом прибыла местная 

жительница. В наведении порядка во дворе дома, по ее просьбе, помогали двое 

жителей села Аяцури. В середине дня один из помощников, несмотря на 

предупреждения товарища об опасности, в целях подачи напряжения в дом, 

решил провести самовольное подключение трансформатора установкой 

проволочных перемычек «жучков» на место штатных ПК 10 кВ в 

высоковольтном шкафу. Взяв с собой плоскогубцы и куски проволок, не 

отключив разъединитель на стороне 10 кВ, пострадавший, поднявшись на КТП, 

сломал замки, открыл дверцу шкафа 10 кВ и приблизился на недопустимое 

расстояние к неизолированным токоведущим частям, в результате чего был 

смертельно поражен электрическим током. 
Родственники пострадавшего не заявили о случившемся в МВД и 

медицинское учереждение. Пострадавший был похоронен в тот же день. 

Работникам РЭС о происшествии стало известно 03.05.2018, по информации, 

распространявшейся на уровне слухов и в Instagram. 03.05.2018 прибывшей на 

место бригадой РЭС произведен внешний осмотр КТП, следов ожогов на 

корпусе не обнаружено, дверь отсека 10 кВ была открыта. По факту 

происшествия проводится работа следственными органами. 
Предварительная причина несчастного случая: 
1. Отсутствие ограждения и запирающих устройств на КТП -10/0,4 кВ 

№ 3-4-40 ВЛ-10 кВ №3. 
2. Самовольное проникновение в электроустановку и приближение к 

токоведущим частям на расстояние менее допустимого. 



 
Вид КТП и разъединителя 10 кВ из села 



 

Вид КТП-10/0,4 кВ № 3-4-40  
 
 



Шкаф предохранителей 10 кВ 

 
03.05.2018 несчастный случай со сторонним лицом в филиале                      

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-105 ВЛ 10 кВ 

№1 ПС 110 кВ Райновская тяговая в с. Морозовка на опоре № 51. 
Место несчастного случая: 
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», Лискинский РЭС, 

опора № 51 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-105 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Райновская тяговая, 

Россошанский район, с. Морозовка. 
Обстоятельства несчастного случая: 
03.05.2018 в 16:53 диспетчеру ОТГ Россошанского РЭС поступило 

сообщение от местного жителя с. Морозовки о том, что произошел несчастный 

случай с лицом, выполнявшим работы по восстановлению оборванного ввода от 

опоры ВЛ 0,4 кВ № 51 в частный дом в с. Морозовке. 
По прибытии на место несчастного случая работниками филиала 

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на опоре № 51 ВЛ 0,4 кВ № 2  
ТП-105 обнаружено тело мужчины на монтерском поясе на высоте около шести 

метров, спиной к дому, голова запрокинута назад, на ногах одеты монтерские 

лазы, правая нога зацеплена за опору, левая нога свисает, на руках рукавицы с 

полимерным покрытием. Пострадавший был одет в куртку защитного цвета и 

темные спортивные штаны. На опоре № 51 подключен нулевой 

неизолированный провод, свисающий до земли, который пропущен между 

телом пострадавшего и монтерским поясом. К изолятору на фасаде дома 

закреплен фазный неизолированный провод, находящийся на земле под опорой. 



Установлено, что ранее неизвестными лицами было спилено дерево, 

находящееся в 4-х метрах от места несчастного случая, которое при падении 

оборвало фазный провод (верхний) и нулевой провод (нижний) ввода в дом от 

опоры № 51 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-105, так как КЗ не было отключения не 

произошло, сообщений от местных жителей и потребителя в филиал 

ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» об обрыве проводов не поступало. 
03.05.2018 житель с. Морозовка обнаружив отсутствие электроэнергии в 

доме и оборванные провода, обратился к пострадавшему К. за помощью. К. без 

оформления разрешительной документации и согласования с владельцем 

электроустановки, согласился устранить обрыв провода. Работа выполнялась 

без отключения ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-105 и использования соответствующих 

средств защиты. Пострадавший поднялся на опору с применением монтерских 

лазов и монтерского пояса, предположительно, при подключении нулевого 

провода прикоснулся к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и 

был поражен электрическим током. Увидев, что К. откинулся назад, в 

противоположную сторону опоры и повис, житель с. Морозовки вызвал скорую 

помощь. На место происшествия прибыли сотрудники следственного комитета, 

участковый полицейский и бригада скорой помощи, которая констатировала 

смерть пострадавшего К. 
ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-105 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Райновская тяговая 

находится в технически исправном состоянии, диспетчерские наименования, 

знаки безопасности нанесены. 
Предварительная причина несчастного случая: 
1. Самовольное выполнение работ в действующей электроустановке 

без согласования с собственником электроустановки и выполнения 

организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность 

выполнения работ, предусмотренных ПОТЭЭ. 
2. Приближение (прикосновение) к токоведущим частям, 

находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого. 
 
 
 



 
Место несчастного случая и пострадавший на опоре №51 

 
 

03.05.2018 несчастный случай, со сторонним лицом в филиале 

ПАО «МРСК-Центра» - «Ярэнерго» на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 Гузицыно. 
Место несчастного случая: 
ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Гузицыно, выполнена на ж/б стойках, голым 

проводом, проходит в ненаселенной местности по территории Некрасовского 

района, Ярославской области, основания опор в пролетах № 70-71 подтоплены 

водой в результате паводка и разлива озера Искробольское. 



Обстоятельства несчастного случая: 
03.05.2018 в 15:27 на диспетчерский пункт Некрасовского РЭС филиала 

ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» из ОМВД поступило сообщение по 

телефону, что у опоры №71 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Гузицыно найдено тело 

мужчины без признаков жизни, рядом находится углепластиковая удочка. 
Прибывшими на место несчастного случая работниками 

Некрасовского РЭС установлено, что при ловле рыбы в охранной зоне ВЛ 10 кВ 

№2 ПС 35/10 кВ Гузицыно в пролете опор №70-71 у увеличившегося в 

результате паводка озере Искробольское пострадавший приблизился на 

недопустимое расстояние к крайнему проводу ВЛ 10 кВ, в результате чего был 

смертельно поражен электрическим током. Отключения ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 
кВ Гузицыно не зафиксировано. 

ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Гузицыно включена в «Перечень 

электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», 

находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период», технически 

исправна, необходимые знаки безопасности и диспетчерские наименования на 

опорах имеются. 
Предварительная причина несчастного случая: 
1. Отсутствие щитов безопасности «Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ 

запрещена» на видном месте. 
2. Личная неосторожность пострадавшего, игнорирование знаков 

безопасности. 
3. Приближение пострадавшего стеклопластиковой удочки, к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее 

допустимого и поражение электрическим током. 



  
ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Гузицыно 

 
 
 
 
 

Место несчастного случая 



07.05.2018 несчастный случай со сторонним лицом в филиале                      
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на ВЛ-110 кВ «Нерехта-1 - 
Мотордеталь I цепь с отпайками». 

Место несчастного случая: 
Пролет опор № 8-9 отпайки на ПС «Нерехта-2» ВЛ 110 кВ «Нерехта-1 - 

Мотордеталь I цепь с отпайками» филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» переход через р. Солоница. ВЛ находится в технически 

исправном и работоспособном состоянии, габарит от земли до проводов в месте 

происшествия соответствует требованиям ПУЭ (7,4 м), знаки охранной зоны, 

безопасности, в том числе «Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена», и 

диспетчерские наименования присутствуют в необходимом объеме, читаемы. 
Обстоятельства несчастного случая: 
07.05.2018 в 6:39 с неуспешным АПВ отключилась ВЛ 110 кВ «Нерехта-1 

- Мотордеталь I цепь с отпайками». При осмотре установлено, что в охранной 

зоне ВЛ в пролете опор № 8-9 при проведении рыбной ловли сторонним лицом 

произошло приближение на недопустимое расстояние углепластиковой, 

телескопической удочки к проводам ВЛ-110 кВ, вследствие чего пострадавший 

был поражен электрическим током. Пострадавший госпитализирован в ОГБУЗ 

«Нерехтская ЦРБ», характер и тяжесть травм уточняются. 
По факту происшествия организовано расследование, обстоятельства 

произошедшего выясняются. 
Предварительная причина несчастного случая: 
1. Отсутствие щитов безопасности «Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ 

запрещена» на видном месте. 
2. Личная неосторожность пострадавшего, игнорирование 

предупреждающих знаков и плакатов. 
3. Приближение пострадавшего стеклопластиковой удочкой к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее 

допустимого и поражение электрическим током. 



 
Место НС. Остатки углепластиковой удочки. 

 
Место НС. Опора №8 



 
Опора №8, знак безопасности «Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена» не 

соответствует требованиям СТО 34.01-24-001-2015 

 
знак безопасности «Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена» рядом с местом НС, не 

соответствует требованиям СТО 34.01-24-001-2015 



 
Место контакта удочки с проводом ВЛ. 

 
12.05.2018 несчастный случай со сторонним лицом в филиале                       

ПАО «МОЭСК» - Западные ЭС на ВЛ 10 кВ фидера № 2 РП 11. 
Место несчастного случая: 
Поселок Тучково пролет опор №№ 65-66 ВЛ 10 кВ фидер №2 РП 11, 

запитана от фидера № 5 ПС №390 Тучково. 
Необходимые знаки безопасности на опорах ВЛ имеются, габарит от 

провода до земли составляет 7.8 м. (замерено на неповрежденных фазах), 

соответствует требованиям НТД. 
Обстоятельства несчастного случая: 
12.05.2018 в 19:11 диспетчеру Рузской ОДГ позвонил дежурный ЕДДС 

Рузского района и сообщил, что в поселке Тучково в районе ул. Комсомольская 

под напряжение попал человек. 
В 19:34 мобильная бригада Рузского РЭС прибыла на место и установила, 

что в пролете опор №65-66 оборван провод и обнаружен человек без признаков 

жизни. На месте также находились бригада «скорой помощи» и сотрудники 

полиции. 
В 20:00 бригада «скорой помощи» констатировала смерть пострадавшего. 
По словам очевидцев, гражданин А., проезжая на личном автомобиле по 

ул. Комсомольская, пос. Тучково был остановлен женщиной с просьбой 

осмотреть и предотвратить искрение в лесном массиве во избежание пожара. 

Взяв из машины саперную лопату А. направился с автодороги напрямую в 

глубину лесного массива, к месту искрения. Углубившись в лес на расстояние 



19-20 метров и приблизившись на недопустимое расстояние к провисшему 

проводу был поражен электрическим током. 
Причиной провисания провода в пролетах опор №64-66 ВЛ 10 кВ фидера 

№ 2 РП 11 послужило падение сухого дерева (ель) из охранной зоны ВЛ на 

провод в пролете опор № 64-65 с последующим срывом штыревого изолятора с 

крюка траверсы опоры № 65. В результате провод, с повисшим на нем деревом, 

опустился до уровня около 0,5 м от земли.  
Предварительные причины несчастного случая: 
1. Наличие невырубленных угрожающих деревьев вдоль трассы ВЛ 

10 кВ фидер №2 РП 11. 
2. Негабаритное расстояние от провода ВЛ 10 кВ до поверхности 

земли вызванное падением дерева и срывом изолятора с траверсы. 
3. Неосмотрительные действия пострадавшего с последующим 

приближением к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на 

расстояние менее допустимого. 
 

 
Схема места несчастного случая 



 
Упавшее дерево из охранной зоны ВЛ в пролетах опор №64-65. 

 



 
Опора №65 после срыва изолятора крайней фазы. 

 
12.05.2018 несчастный случай со сторонним лицом в филиале  

ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Колэнерго» на ВЛ 110 кВ Л-105. 
Место несчастного случая: 
Мурманская область, вблизи города Кировска в пролете опор №№ 91-92 

ВЛ 110 кВ Л-105/106 (ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ - ПС 17). 
Обстоятельства несчастного случая: 



12.05.2018 в 18:19 произошло отключение ВЛ 110 кВ Л-105 на АТЭЦ, а в 

18:51 бригада в количестве 3 человек приступила к осмотру ВЛ 110 кВ  
Л-105. 

В 22:17 бригада обнаружила в охранной зоне ВЛ 110 кВ Л-105 в пролете 

опор № 91-92 автомобиль-миксер «MAN», установленный на насыпях 

строительных остатков (бетонной смеси, щебня и грунта) перпендикулярно оси 

трассы ВЛ, расстояние от крайней (нижней) фазы до верхней точки автомобиля-
миксера «MAN» составляет 1,5 м, провод поврежден. Имеются следы 

электрического пробоя на кузове и колесах. 
В ходе осмотра места происшествия установлено нарушение границ 

охранной зоны ВЛ 110 кВ Л-105 в пролете опор №№ 91-92 автомобилем-
миксером «MAN», выехавшим задним ходом через демонтированную часть 

металлического сетчатого ограждения (порядка четырёх пролётов) с территории 

ООО «Центра строительных материалов». Охранная зона ВЛ, расположенная 

неподалеку от территории ООО «Центра строительных материалов» 

используется водителями автомобилей для слива остатков бетона на 

поверхность земли, что приводит к уменьшению габаритов под проводами ВЛ. 
Водитель автомобиля-миксера «MAN», для удаления остатков бетона из 

миксера на прилегающий ландшафт, поднялся по металлической лестнице, 

расположенной в задней части автомобиля, к верхнему загрузочному люку. Во 

время нахождения на верхней части лестницы приблизился на недопустимое 

расстояние к фазе нижнего провода ВЛ 110 кВ Л-105, был поражен возникшей 

электрической дугой с возгоранием спецодежды и упал на землю. Доставлен в 

приемный покой Кировской ГБ г. Кировска, Мурманской области. 
По информации, полученной от ГОБУЗ «Апатитско-Кировской ЦРБ», 

пострадавший получил термический ожог правой щеки, спины, правой верхней 

конечности, ягодиц, правого бедра 2А-3Б S=40-45%. Состояние тяжелое. 
27.06.2017 ПО «Центральные электрические сети» филиала «Колэнерго» 

обращалось с письмом к АО «Апатит» с требованием устранить нарушения 

правил соблюдения охранной зоны ВЛ в соседних пролётах  
ВЛ-110кВ Л-105/106 и ВЛ-35кВ ОЛК33/ЛК32, копия письма была направлена в 

Ростехнадзор по Мурманской области. Ответ от АО «Апатит» не последовал. 

Ответ от РТН с информацией о вынесении предостережения ООО «Центра 

строительных материалов» о недопустимости нарушения Постановления 

Правительства от 24.02.2009 №160 был получен 28.08.2017. 
Предварительная причина несчастного случая: 
1. Негабаритное расстояние от провода ВЛ 110 кВ Л-105 до 

поверхности земли. По измерениям, выполненным 12.05.2018, после 

произошедшего несчастного случая, габарит составил 4,48 м. 
2. Самовольное проведение работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ Л-105 

(п.8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон. Утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160). 
3. Приближение пострадавшего к токоведущим частям, находящимся 

под напряжением, на расстояние менее недопустимого. 



 
Место несчастного случая на карте 

 
 
 

 
Схема места несчастного случая 



 
Место остановки автомобиля 

 
Следы прохождения электрического тока на колесах автомобиля 



 
Поврежденный провод ВЛ 110 кВЛ-105 

 

 
Вид с лестницы автомобиля-миксера 



 
Спецодежда пострадавшего на месте происшествия. 

 
Свалка отходов производства в охранной зоне ВЛ 110 кВ 



17.05.2018 несчастный случай со сторонним лицом в филиале  
ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в охранной зоне ВЛ 110 кВ 

«Балашовская – Борисоглебск 1» и ВЛ 110 кВ «Балашовская - 
Борисоглебск2». 

Место несчастного случая: 
Участок ВЛ 110 кВ «Балашовская – Борисоглебск 1» и ВЛ 110 кВ 

«Балашовская - Борисоглебск2» в пролете опор №№ 12-13 находится в месте 

разлива реки Свинцовка. ВЛ 110 кВ. На опорах нанесены диспетчерские 

наименования, установлены знаки и плакаты «В охранной зоне ВЛ ловля рыбы 

запрещена». 
Обстоятельства несчастного случая: 
17.05.2018 в 15:52 отключилась ВЛ 110 кВ «Балашовская – 

Борисоглебск 1» и ВЛ 110 кВ «Балашовская - Борисоглебск2», АПВ успешное. 

В 17:35 при внеочередном-послеаварийном осмотре ВЛ 110 кВ в пролете опор 

№№ 12-13 на участке, расположенном параллельно реке Свинцовка, в месте ее 

разлива, бригада Борисоглебского участка службы ЛЭП обнаружила труп 

мужчины (рыбак) с признаками термического воздействия. На место 

происшествия были вызваны сотрудники Поворинского участка МВД РФ и 

бригада «скорой помощи». Бригада скорой помощи констатировала смерть 

пострадавшего. 
Комиссией, расследовавшей несчастный случай, установлено, что 

пострадавший выполнял ловлю рыбы на участке, расположенном параллельно 

реке Свинцовка, в месте ее разлива, под проводами ВЛ-110 кВ «Балашовская - 
Борисоглебск1» и ВЛ 110 кВ «Балашовская – Борисоглебск 2», приблизился 

удилищем на расстояние менее недопустимого к токоведущим частям и 

получил смертельную электротравму. Расстояние по вертикали от проводов 

ВЛ 110 кВ «Балашовская - Борисоглебск1» и ВЛ ПО кВ «Балашовская - 
Борисоглебск 2» в пролетах опор №№ 12-13 до земли составляет 6,6 м, что 

соответствует п. 2.5.201 ПУЭ. 
В апреле 2018 филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в 

администрацию Поворинского района направлялось уведомление о запрете и 

опасности ловли рыбы в охранной зоне. 
Причина несчастного случая: 
1. Личная неосторожность пострадавшего, выразившаяся в приближении 

на расстояние менее недопустимого к токоведущим частям ВЛ-110 кВ 

«Балашовская Борисоглебск 1» и ВЛ-110 кВ «Балашовская - Борисоглебск 2», 

находящихся под напряжением, углепластиковым удилищем при проведении 

рыбной ловли. 
 
20.05.2018 несчастный случай со сторонним лицом в филиале  

ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на ВЛ 10 кВ  
фидера №1 «Балкашино» отходящей от ПС 35/10 кВ «Бондовка». 

Место несчастного случая: 
Опора № 282 ВЛ 10 кВ фидер № 1 «Балкашино» от ПС 35/10 кВ 

«Бондовка». Ненаселенная местность между с. Среднеречье и с. Ишеевке. 



Опора № 282 А-образная с двумя подкосами выполнена на железобетонной 

стойке. 
Обстоятельства несчастного случая: 
20.05.2018 в 20:03 диспетчеру ОДГ Белинского РЭС поступил звонок от 

сотрудников полиции о том, что на опоре ВЛ 10 кВ фидера №1 Балкашино 

недалеко от с. Среднеречье висит человек на верху опоры без признаков жизни, 

предположительно. Информация была передана по диспетчерским каналам и 

сообщена начальнику Белинского РЭС, руководству Каменского ПО и филиала 

ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго». Для выяснения обстоятельств 

происшествия на место несчастного случая направились начальник и главный 

инженер Белинского РЭС. 
В 20:05, для уточнения полученной информации и организации работ по 

снятию пострадавшего с опоры, в указанный район была направлена бригада 

Свищевского участка Белинского РЭС под руководством старшего мастера и 

автогидроподъемник АГП-18Т. 
В 20:14 ВЛ-10 кВ «Балкашино» от ПС 35 кВ Бондовка была выведена в 

ремонт. В 20:34 бригада прибыла в с. Среднеречье. На опоре № 282 ВЛ-10кВ 

фидера № 1 Балкашино и обнаружила висящего на опоре человека без 

признаков жизни, привязанного веревкой к узлу крепления укоса на расстоянии 

приблизительно 1 метр от провода, с его пояса свисала веревка с привязанной 

ножовкой по металлу. Возле места несчастного случая находились работники 

прокуратуры и родственники погибшего. Около 21:00 пострадавший был снят с 

опоры и с разрешения работников прокуратуры передан родственникам. 
К указанному времени от работников полиции была получена 

информация, что пострадавшим является житель с. Среднеречья. Из показаний 

участников снятия погибшего с опоры следует, что на левой руке погибшего 

была надета х/б перчатка со следами ожога, на правой руке, без перчатки, также 

были видны следы ожога. 
Предварительные причины несчастного случая: 
1. Личная неосторожность пострадавшего, игнорирование 

предупреждающих знаков, наличие злого умысла (хищение проводов). 
2. Приближение пострадавшего, с целью хищения проводов ВЛ, к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее 

допустимого. 



 
Схема ВЛ-10 кВ ф. №1 «Балкашино» с привязкой к месту несчастного случая. 

Общий вид места несчастного случая на ВЛ-10 кВ ф. №1 «Балкашино». 



 
Опора № 282 с пострадавшим. 



 
Ножовка по металлу у пострадавшего. 

 
20.05.2018 несчастный случай, со сторонними лицами, произошедший 

в филиале ПАО «МРСК Волги» - Самарские РС на ВЛ -110 кВ АТД-1. 
Место несчастного случая: 
Пролет опор №№ 30-31 ВЛ 110 кВ АТД-1 в 10 метрах, на берегу 

р. Татьянки, диспетчерские наименования на вышеуказанных опорах, знаки 

безопасности, предупреждающие плакаты «О недопустимости рыбной ловли в 



охранных зонах ВЛ» на опоре имеется и читаемы. Габарит от проводов ВЛ 110 
кВ до земли составлял 7.63 метра, что соответствует ПУЭ-7 (допустимое 

расстояние до 7 м., п.2.5.201) 
Недалеко от места НС расположен причал Водноспортивной лаборатории 

Самарского филиала Волжской государственной академии водного транспорта. 
Обстоятельства несчастного случая: 
20.05.2018 в 11:54 на ПС 110 кВ Кряжская от ТЗНП 1 ступени и ВЧТО 

отключилась ВЛ 110 кВ АТД-1, АПВ успешно. В 13:40 бригада Куйбышевского 

ЛУ выехала на осмотр ВЛ 110 кВ АТД-1. 
В 20:43 Мастер Куйбышевского ЛУ передал информацию, полученную от 

местных жителей о 2-х рыбаках, возможно попавших под напряжение и 

отправленных с ожогами в больницу. 
Со слов очевидцев НС произошёл в связи с перекрытием воздушного 

промежутка ВЛ 110 кВ стеклопластиковой удочкой при перемещении 

пострадавшего от границы воды на дорогу, с поднятой в вертикальное 

положение удочкой. Второй пострадавший находился рядом и также получил 

ожоги. 
Предварительные причины несчастного случая: 
1. Отсутствие щитов безопасности «Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ 

запрещена» на видном месте. 
2. Личная неосторожность пострадавшего, несшего удочку, 

игнорирование предупреждающих знаков и плакатов. 
3. Приближение пострадавшего стеклопластиковой удочки к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее 

допустимого. 
 

 

Место нахождения рыбаков 



Место несчастного случая 

 
Провод ВЛ 110 кВ в месте прикосновения стеклопластиковой удочки 

 
21.05.2018 несчастный случай с ребенком в филиале ПАО «МРСК 

Северо-Запада» - Карелэнерго, ПО «Северные электрические сети». 
Место несчастного случая: 
Подстанция 35/10 кВ № 16К «БЛДК», республика Карелия, город 

Беломорск, ул. Ленинская  
ПС 35/10 кВ № 16К «БЛДК» двухтрансформаторная (2 трансформатора 

мощностью 6,3 мВА). Питание ПС осуществляется от ПС-110/35/10 кВ ПС-12 
«Беломорск» по двум ВЛ 35 кВ (Л-31К, Л-35К). По периметру имеет сплошное 

сетчатое ограждение высотой 2 метра, в ограждении имеются двое въездных 

двустворчатых решетчатых ворот, рядом с воротами имеются входные 

решетчатые калитки. На момент происшествия входные калитки и въездные 

ворота были закрыты и заперты на механические навесные замки. Под основной 

входной калиткой имеется неогражденный проем с расстоянием от земли до 

нижней кромки калитки от 7 до 18 см. На въездных воротах и на ограждении по 

периметру имеются предупреждающие знаки «Осторожно! Электрическое 

напряжение», которые не соответствуют форме, установленной СТО 34.01-24-
001-2015 «Единый контент и стиль информационного сопровождения 

профилактики электротравматизма в электросетевом комплексе». На 

конструкциях ВТ-2-35, ВЛ-31 установлены предупреждающие знаки 

«Осторожно! Электрическое напряжение», «Внимание! Опасное место!». 
Обстоятельства несчастного случая: 
21.05.2018 в 18:30 на диспетчерский пункт ОДС ПО «Северные 

электрические сети» (далее - ПО СЭС) по ОИК поступил сигнал «земля в сети 



35 кВ» с ПС 110 кВ ПС-12 «Беломорск». В 18:49 диспетчеру ОДГ Беломорского 

сетевого района (далее - РЭС-4) поступила информация от МЧС об 

обнаруженном теле ребенка на территории ПС 35/10 кВ № 16К «БЛДК». 

В 18:49 диспетчер ОДС ПО СЭС отдал команду диспетчеру ОДГ РЭС-4 на 

отключение Л-31К на ПС-12 «Беломорск». В это же время в 18:49 ОВБ РЭС-4 
была направлена к ПС 35/10 кВ № 16К «БЛДК», вызвана скорая помощь. В 

19:00 бригадой ОВБ РЭС-4 на территории ОРУ 35 кВ ПС 35/10 кВ № 16К 

«БЛДК» обнаружено тело ребенка без признаков жизни. На ОРУ 35 кВ 

выявлены следы перекрытия на фазе «А» шинного моста 35 кВ между  
ВТ-2-35 и ВЛ-31. 

По предварительной информации, возвращаясь с прогулки дети, 

проходили мимо ПС 35/10 кВ № 16К «БЛДК». Двое из них проникли внутрь 

подстанции через верхнюю часть ограждения ПС в районе основных въездных 

ворот. Один из них поднялся по конструкциям на раму разъединителя РТ-2-35 и 

по металлическому кабельному лотку между клеммными шкафами ВТ-2-35 и 

ВЛ-31 направился в сторону ВЛ-31. При приближении к фазе «А» жесткой 

ошиновки он попал под напряжение 35 кВ, был смертельно поражен 

электрическим током и упал на землю. Один из детей сообщил о случившемся в 

службу спасения по телефону 112. 
Предварительные причины несчастного случая: 
1. Самовольное проникновение пострадавшего в электроустановку (п.8 

Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

№ 160). 
2. Приближение пострадавшего к токоведущим частям, находящимся 

под напряжением, на расстояние менее допустимого. 
3. Руководством и персоналом ПО «Северные ЭС» не приняты 

достаточные меры, предотвращающие доступ сторонних лиц на территорию ПС 

35/10 кВ № 16К «БЛДК». 

 
Карта с обозначением местом происшествия 



 
Общий вид места происшествия 

 
Расстояние от нижней кромки основной входной калитки до земли (18 см). 



 
Кабельный лоток, по которому перемещался пострадавший и жесткая ошиновка 35 кВ 

 
Метки электрической дуги на кабельном лотке 



 
Ограждение ПС 

 
21.05.2018 несчастный случай со сторонним лицом в филиале 

ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети». 
Место несчастного случая: 
ТП-648 закрытого типа (здание в кирпичном исполнении) 

Ломоносовского РЭС, расположена на территории бывшего зверосовхоза в 

д. Глобицы Ломоносовского района Ленинградской области. Металлические 

двери в помещения и камеры ТП-648 закрыты на замки, на дверях ТП имеются 

плакаты и знаки безопасности. После ликвидации зверосовхоза в 1994 году 

были выведены из работы трансформаторы, СР-10 кВ, РУ-0,4 кВ. В настоящее 

время ТП-648 функционирует в режиме распределительного пункта 10 кВ с 

двумя действующими ячейками 10 кВ (ввод от фидера № 12 ПС 35/10 кВ 

«Лопухинка» и отходящая ячейка на ТП-755). Ячейка, в которой произошел 

несчастный случай, типа КСО, является вводной от фидера № 12 ПС 35/10 кВ 

«Лопухинка». В ячейке установлен выключатель нагрузки типа ВН-16, к 

которому подключен кабель. В ячейке имеются метки от протекания тока, 

характерные для замыкания на землю, на момент обнаружения пострадавшего 

он находился в ячейке ВН-1 свесившись головой вниз в кабельный приямок, 

рядом находились инструменты и рюкзак, в приямке лежал переносной фонарь. 
Обстоятельства несчастного случая: 
По предварительной информации, полученной от следственных органов: 
20.05.2018 примерно в 18:00 пострадавший зашел к своему сводному 

брату и попросил фонарик, при этом сообщил, что будет собирать цветной 

металл и свое примерное местонахождение. 21.05.2018 брат, узнав от жены 



пострадавшего, что тот не ночевал дома, отправился на его поиски. Во второй 

половине дня, подойдя к ТП-648 он обнаружил, что дверь в РУ 10 кВ 

приоткрыта, заглянув внутрь увидел пострадавшего, после чего вызвал 

полицию. 
За период с 20.05.2018 по 21.05.2018 в Ломоносовском РЭС отключений и 

сигналов о замыкании на землю в сети 10 кВ не зафиксировано. 
Предварительные причины несчастного случая: 
1. Самовольное проникновение пострадавшего в электроустановку 

(п.8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

№ 160). 
2. Личная неосторожность пострадавшего, игнорирование 

предупреждающих знаков, наличие злого умысла (хищение цветных металлов). 
3. Приближение пострадавшего, с целью хищения цветных металлов, 

к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее 

допустимого. 
 

 
карта-схема места несчастного случая 

 



 
Внешний вид ТП-648 

 
Двери в РУ 10 кВ ТП-648 



 
Общий вид ячейки ТП-648, в которой произошел несчастный случай 



 
Метка от протекания тока на пороге ячейки 

 

 
Место прикосновения пострадавшего к токоведущим частям 

 
 

 



 
Инструменты и рюкзак пострадавшего 

 
25.05.2018 несчастный случай с подростком в филиале ПАО «МРСК 

Волги» - «Самарские распределительные сети». 
Место несчастного случая: 
ВЛ-110 кВ Азот-Мусорка, опора № 78 (левая цепь). 
Обстоятельства несчастного случая: 
25.05.2018 в 15:30 от действия защит с ускорением с неуспешным АПВ 

отключилась ВЛ-110 кВ Азот-Мусорка. 
При проведении послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Азот-Мусорка в 

районе опоры № 78 стояли автомобили скорой медпомощи и МЧС, под 

траверсой опоры № 78 (левая цепь) на земле обнаружен подросток, на теле 

которого имели место следы ожогов и обгоревшая одежда, предположительно 

от электрической дуги. По словам очевидцев, подросток поднялся по 

металлоконструкции опоры на среднюю траверсу опоры ВЛ-110 кВ Азот-
Мусорка, с которой упал на нижнюю траверсу ВЛ 110 кВ и затем на землю. 

Предварительные причины несчастного случая: 
1. Самовольный подъем пострадавшего на опору ВЛ 110 кВ (п.8 Правил 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160). 
2. Приближение пострадавшего к токоведущим частям, находящимся 

под напряжением, на расстояние менее допустимого. 



26.05.2018 несчастный случай, с ребенком, произошедший в филиале 
ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». 

Место несчастного случая: 
КТП-1659 имеет распределительное устройств 10 кВ, распределительное 

устройство РУ-0,4 кВ, камеру силового трансформатора. Находится в 10 метрах 

от обочины дороги улицы Мартовская в строящемся частном секторе села 

Знаменское. Двери в камеры распределительных устройств заперты, знаки 

безопасности в наличии. 
Обстоятельства несчастного случая: 
26.05.2018 в 17:58 диспетчеру ОДГ Сухоложского РЭС по устройствам 

телемеханики кратковременно пришел сигнал появления «земли в сети 10 кВ» 
ПС Знаменская. Аварийного отключения ВЛ 10 кВ на ПС Знаменская не было. 

В 18:38 диспетчеру ОДГ Сухоложского РЭС поступила информация о 

попадании человека под напряжение в селе Знаменское. В 19:05 на место 

несчатного случая прибыла бригада ОВБ. К этому моменту были вызваны 
бригада «скорой помощи» и полиция. 

Со слов очевидцев с места события установлено: 
Учащийся 6 класса МОУ «СОШ» № 8, проживающий в селе Знаменское 

вместе со своим братом и еще двумя подростками, проводили свободное время 

на улице Мартовская в строящемся районе села Знаменское недалеко от КТП-
1659. 

Дети играли в «прятки». Затем один из них решил залезть на КТП-1659, 
несмотря на предупреждения друзей, он поднялся по внешней шине заземления 

на крышу КТП. Побыв какое-то время на крыше, он начал подниматься на шкаф 

воздушного ввода 10 кВ, приблизился на недопустимое расстояние к 

токоведущим частям, был поражен электрическим током и упал с крыши. Брат и 

друзья пострадавшего помогли ему поднятся и прошли с ним примерно 

150 метров, после чего пострадавший упал. Дети побежали в жилой сектор за 

помощью. Прибывшая бригада «Скорой помощи» констатировала смерть 

пострадавшего. 
Предварительные причины несчастного случая: 
1. Самовольный подъем пострадавшего на крышу КТП (п. 8 Правил 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160). 
2. Приближение пострадавшего к токоведущим частям, находящимся 

под напряжением, на расстояние менее допустимого. 
 



 
КТП-1659 Общий вид 

 
КТП-1659 вид со стороны КТП подъема пострадавшего. 



 
Место подъема пострадавшим на крышу КТП-1659 

 
Следы получения электротравмы пострадавшим на крышке шкафа ввода 10 кВ КТП 1659 


